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Uberblick
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Der Kommunale Warmeplan ist einerseits die Bestandsaufnahme, wieviel
Energie flr die Gebaudebeheizung gebraucht wird und woher die Energie
derzeit kommt.

Andererseits wird untersucht, wie
hoch die Einsparpotentiale sind,
welche regenerativen Energie-
Quellen zur Verfiigung stehen und
wie die genutzt werden kdnnen.

Daraus wir eine Strategie
Zukunftsszenario ,,Zielkonzept*
entwickelt, um das Ziel
(Klimaneutrale Warmeversorgung
2040 mit Zwischenziel 2030) zu
erreichen. Es werden
Malinahmen zur Umsetzung
formuliert
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Analysen und Potentiale

KWP Ditzingen
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Analysen und Potentiale

Endenergie H&WW [MWh/a] IST

800283 3.592
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160.888

M Heizol EL
M Holz

B FW (Gas)
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Der heutige Energieverbrauch fur Heizung
und Warmwasser wird zu mehr als
50% mit Erdgas, und zu mehr als
80% fossil gedeckt

Mehr als 87% der derzeitigen CO, -
Emissionen fur Heizung und Warmwasser
sind auf Gas- und HeizOlverbrennung
zurlckzufihren
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Analysen und Potentiale

Schockinge Ditzingen

Strom_SpH
[ Strom_WP
[ 1 Biogas

Esni, HERE, Garmin| GeaTechnalogies ne. 1y I:l Erdgas

Esi, HERE, Garmin, GeaTechnologies, Inc, USGS
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Handlungsfelder

1. Senkung des Energiebedarfs bei Heizung
und Warmwasserbereitung der
Wohngebaude. Dito Gewerbe.

Potential Uber alle Teilorte: 34% Einsparung
»realistisch®: 19% Einsparung
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Potenziale
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Einsparung durch Sanierungen Wohngebdude (auf Basis von Kennwerten) je Baublock

Schockingen Ditzingen

%ﬂ
.

Hirschlanden

Esri, HERE, Garmin, GeaTechnolagies, Inc., Intermag,
USGS

Einsparung durch Sanierung [%]
|:| <15

Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, In
| 15,1 - 30

Esri, HERE, Garmin, GeoTechnaologies, Inc., USGS

I 30,1 - 60,1
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Potenziale

Quelle*®BY Lertfaden: AW

2. Erschlielung regenerativer
Warmequellen fir Warmenetze

3. Regenerative Versorgung je
Gebaude (einzeln, dezentral)
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Wo gibt es (theoretisch) Potenziale erneuerbare
Energien (zur Nutzung in Warmenetzen)

Potenziale

Flachen fur Solarnutzung
(Regionalplan)

Flachen flr Solarnutzung
(Energieatlas / GEG)

KWP Ditzingen
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Potenziale

Schockingen

Hirschlanden

Esri. HERE Garmin, GeaTechiobogies, Inc i , LIEGS
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ebok GmbH

Hohe Warme(nachfrage)dichte |~

Ist Indikator fr
wirtschaftlichen Betrieb von
Netzen
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Wo gibt es (techn./wirt.) Potenziale erneuerbarer
Energien (zur dezentralen Nutzung)

Potenziale
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Zlelszenario

KWP Ditzingen

Einzelversorgung mit WP, Holz

Hybride Nahwarme
Geothermie, Solarthermie
® Holzkessel
o
o
Hybride Nahwadrme
AWW aus Kandlen, ®
Solarthermie auf Dachern und FF,
Abwarme Betriebe,
und KWK o~
Einzelversorgung mit WP
o
Hybride Nahwirme e

AWW aus Kanadlen und AWA,
Solarthermie auf Dachern und FF,
Abwarme Betriebe,

und KWK

Zielszenario ist die Karte der Vorranggebiete:
In den ausgewiesenen Vorranggebieten soll die
angegebenen Versorgungsarten vorrangig aber
nicht ausschliel3lich angestrebt werden.

ebok GmbH Seite 13



Zielszenario bis 2040

Vorrang dezentrale
Versorgung \

Vorrang Warmenetze|
Inselldsung ‘
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Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc., USGS

Kommunaler Warmeplan
Ditzingen

Vorrang Warmenetz Typ
- Bestand und Ausbau Bestand
Netzausbau bis 2025
ab 2025 bis 2030

ab 2030 bis 2040

Vorrang Wérmenetz Insellésung
Noch nicht projektiert

Vorrang Einzelversorgung
Luft-WP, Holz, (Geothermie wo
moglich)

Vernetzung, Anbindung an

L o
Warmequelle

®  Warmequelle, Warmezentrale

ebok GmbH
Schellingstr. 4/2
72072 Tubingen
07071/9394-0
mail@eboek.de
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Zlelszenario
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Vorrang Einzelversorgung
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Mallnahmen

KWP Ditzingen

16.1.2 Fokusgebiet Hirschlanden

2030 2040
46.878 36.878
41.243 10
10.067 1.980
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lebedarfs im Gebaudebestand.
iitaik auf offentlichen und privaten Dachem.

otenzial, Ausbaupotenzial Photovoltaik v.a. auf

n

ring), Warme aus dem Gruppenkiarwerk (s.u.),
den des Fokusgebiets), Solarthermie, Freiflachen-

nicht erschlossen werden.
A 1enetze Ausbau hohe Prioritat / mittlere Prioritat /
N Iy jes Bestandsnetzes auf emeuerbare Energien sollte
= |werden. Hierzu ist ein Transformationsplan zu

Hirschlanden ist von heterogener Wohnbebauung mit zahlireichen Geschosswohnbauten
und vereinzelten offentlichen und kommunalen Gebaude gepragt. Am nordlichen Ortsrand
befinden sich das Schulzentrum der Theodor-Heuglin-Schule wie auch einige
groftformatige Wohnbauten. Die zugehorigen Baublocke weisen eine hohe
Wirmenachfragedichte auf. Im Siiden grenzt das Gewerbegebiet Lange Acker an. Ein
Teilgebiet von Hirschlanden Nord wird zentral aus einer mit Erdgas betriebenen
Heizzentrale beim Pflegeheim unter Federfuhrung eines Kontraktors beheizt. Das restliche
Hirschlanden wird uberwiegend mit Heizol und teilweise mit Erdgas beheizt.

Im Stiden von Hirschlanden ist ein| Neubaugebiet Am Gerlinger Weg geplant

tandsnetz sollte ausgebaut werden.

| Warmenetz im Vorrang fur die

2n geplant werden. Die ErschlieBung kann hier

den vorriicken. Die Zentrale hierfur kénnte zunachst
'r Theodor-Heuglin-Schule liegen. Das Neubaugebiet
olite ebenfalls mit einem Warmenetz mit einer

figen Zentrale versehen werden.

e Anbindung des Gruppenklarwerks an die Netze in
.

rschlieffung des Gewerbegebiets mit Anbindung an
tze vorzusehen. Gegebenenfalls ist ein Standort fir
ndig.

ist eine Vernetzung mit einer moglichen thermischen
age mit Langzeitspeicher im Steinbruch anzustreben.
rolte solarthermische Anlage konnte eine hohe

Abnahme, durch die dann bis in die Innenstadt von Ditzingen und weiter
bis in die Gewerbegebiete Siid und Ost vernetzen Gebiete erzielt werden.

Prioritare
MaRnahmen

- Transformation Bestands-Warmenetz Hirschlanden Nord und
Ausbau des Netzes
- Untersuchung und Klarung der Betreibermodelle Warmenetz

ebdk GmbH
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Mallnahmen

(Mindestes) funf Prioritare Mal3hahmen zur Umsetzung in den kommenden

fanf Jahren

M1 Planung des Kapazitatsaufbaus zur Entwicklung/Umsetzung des
kommunalen Warmeplans

M2 Ausbauplan Warmenetze und Standortsicherung Zentralen

M3 Untersuchung der Warmenutzung der Klaranlage und Einbindung in
Netz

M4 Untersuchung der Solaren Nahwarme, Langzeitspeicher,
PV-Freiflachenanlagen und Agri-PV

M5 Fortfihrung und Etablierung des Runden Tischs zum Warmeplan
(Stadtwerke, Verwaltung, Klimaschutz, GHDI, LEA)

M6 Blrgerinformationsstelle Warmeplan und Sanierung

M7 Energieleitlinie und Energieeinsparung in kommunalen Liegenschaften

KWP Ditzingen ebok GmbH Seite 17



Mallnahmen
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Was konnen Sie als Blrger tun?

* Energie flur Beheizung einsparen. Bei anstehenden Sanierungen optimal
sanieren.
 V.a. fur Liegenschaften: Sanierungsfahrplan erstellen

« Schon bald auf regenerative Energien (flr Beheizung) umstellen — wenn
Heizungsanlage ,.fallig“. Aber: keine tbereilten Entscheidungen treffen!

 ,,Sich unabhéangig(er) machen®

* Wenn Warmenetze kommen: anschliel3en

e Stromerzeugung durch Photovoltaik ausbauen. Schon Balkonanlagen helfen!
e Beratungsmadglichkeiten durch LEA, Klimaschutzmanagement Ditzingen ...
nutzen

KWP Ditzingen ebok GmbH Seite 18



Y (=

noch Fragen ...




